Rete elettrica di distribuzione in MT
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TIMBRO PROGETTISTA

) TR1
PULSANTE DI SGANCIO
(in posizione segnalata
all'esterno delledificio)
L1-L2-L3-N-PE

QGDG
In: 125 A
Ib: 115.48 A

DATI GENERALI T gm0
In: 125 A
COMMITTENTE | test 122 ke A
TECNICO Matteo Borgolotto (A (S ]
TAVOLA Carichi
DATA TAVOLA 11/02/2026
Il presente schema elettrico ha finalita indicative e richiede verifica e validazione
da parte di un professionista abilitato prima dell'installazione, nel rispetto delle FG16R
normative vigenti. —3;‘-)(—5—()—'“—"—‘5;@,,&:
Impianto connesso alla rete in media tensione i LL2LeNPE
Sistema di protezione di interfaccia esterno CEIl 0-21 Quagofovotaico | |
|
DATI IMPIANTO |
\n» 125A |
NOME IMPIANTO | Test schemi 2 o 115484 |
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POT. IMMISSIONE | 72.0 kW | VI |
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INDIRIZZO Via Guido Rossa, 6, 20815 Cogliate MB, Italia | e |
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Ib: 115.48 A |
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b: 57.74 A 1b: 57.74 A
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Nig 4 Nig 4 Nig 4 NI A Nie 4 Nig 4 Nig 4 Nig 4
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Moduli FV: Moduli FV: Moduli FV: Moduli FV: Moduli FV: Moduli FV: Moduli FV: Moduli FV:
AIKO AIKO AIKO AIKO AIKO AIKO AIKO AIKO
A470 MAH54Db A470 MAH54Db A470 MAH54Db A470 MAH54Db A470 MAH54Db A470 MAH54Db A470 MAH54Db A470 MAH54Db
N° moduli {1 x 21 N° moduli [1x 21 N° moduli {1 x 21 N° moduli {1 x 21 N° moduli | 1 x 21 N° moduli |1 x 21 N° moduli |1 x 21 N° moduli |1 x 21
P. modulo 470 WE P. modulo [470 Wp P. modulo 470 Wp P. modulo |470 Wp P. modulo [470 Wp P. modulo [470 Wp P. modulo 470 Wp P. modulo [470 Wp
P. MPPT [9.87 kWp P. MPPT [9.87 kWp P. MPPT |9.87 kWp P.MPPT |9.87 kWp P. MPPT [9.87 kWp P. MPPT [9.87 kWp P. MPPT [9.87 kWp P. MPPT [9.87 kWp




